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21/57 Nordwalde, Bahnhofstr./WehrstraBe/Felix-Fraling-Strale
Neubau von 5 MFH, B-Plan Nr. 98
Bauherr: Holz GmbH, Spatzenweg 56, 48282 Emsdetten

Konzept Regenwassermanagement

Fur das geplante Baugebiet ist fur das B-Plan Verfahren im Vorfeld das Regenwassermanagement zu
erklaren. Wir wurden zu dieser Aufgabe aufgefordert und haben in Zusammenarbeit mit dem Fachplaner
PK Regenwassermanagement diese mit den nachfolgenden Erkenntnissen bearbeitet.

1.

Das Gesamtgelédnde hat in seiner Planung eine abflussrelevante Flache (Dachflachen und alle
Pflasterflachen) von 3.992 qm.

Nach Aussage der Gemeindeverwaltung Nordwalde kann das Regenwasser der versiegelten
Flachen ( Dach- und Pflasterflachen ) von 2300 gm direkt in den Regenwasser Stralenkanal
eingeleitet werden. Diese Angabe bezieht sich auf die gesicherte Kapazitat des vorhandenen
Regenwasserkanals. Das Regenwasser von zusétzlichen abflussrelevanten Flachen in den
nachfolgenden Berechnungen (ab Punkt 6) wird Gber eine unterirdische Regenwasser Riickhaltung
mit entsprechenden Drosselschachten abgeleitet. Somit wird die zuldssige Gesamt Abflussmenge
nicht Gberschritten.

Es wurde das 5-minutige 2-jahrige Regenereignis mit einem Bemessungsregen von 210 l/s*ha
(Kostra Daten Nordwalde) zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich eine Ableitungsmenge von 8 I/s fiir
das nérdliche Dach (366 m?) von Abschnitt C in den Kanal der Bahnhofstrasse eingeleitet werden
soll.

Es verbleibt die Wassermenge versiegelten Flache von 2300 m? — 366 m? = 1934 m?, die
ungedrosselt (s. Punkt 2 ) eingeleitet werden darf.

Mit dem Bemessungsregen 210 I/s*ha (5-mindtige 2-jahrige Regenereignis, Kostra Daten
Nordwalde) ergibt sich daraus eine zulassige Einleitmenge von

0,1934 ha x 210 l/s*ha =41 I/s.



6. Die uber die 41 | hinausgehenden Regenmengen werden in den beiden Speichern zunachst
zuriuckgehalten und dann gedrosselt abgeleitet. Fir die Berechnung der Regenriickhaltung wurde
das 100 jdhrige Regenereignis zu Grunde gelegt, und deckt somit auch das Volumen fiir den
Uberflutungsnachweis ab.

7. Die Einleitmenge von 41 I/s wird wie folgt verteilt:

Regenwasser aus dem Speicher Flache A 12,24 I/s (Felix-Frahling-Str.)

Regenwasser aus dem Speicher Flache B 28,76 I/s (Wehrstr.),

insgesamt somit 41 I/s (s. auch Lageplan mit der Darstellungen der Ableitungen nach den beiden
Drosselschéchten.)

Die Speicher bestehen in diesem Vorschlag aus hochporigem Lava Material mit einem Speichervolumen

von 48,5 % (485 | Wasser/cbm Lava Material — s. Berechnung der SpeichergréRen)

Mit freundlichen Griien

flanung/sgruppe REIN GmbH
ip.-IFg. Klaus Rein

(e

Anlagen:

1) Lageplan mit Einzugsflachen und ortlicher Darstellung der Ruckhaltebecken.
2) Berechnungstabellen
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PK Regenwassermanagement G
Lambertistr. 22b

59229 Ahlen - Dolberg

Tel. 02388 / 301 097 - 0

Fax 02388 / 301 097 - 9
www.pk-rwm.de

Bemessung Regenriickhalteraume nach DWA A 117

mbH

Hydraulische Berechnung

Bahnhofstralle / Wehrstrae

103875-E02-1

PLANUNG [l UND KONZEPTE

O

Regenwassermanagement

48356 Nordwalde

Abflussmengen vom nordlichen Dach C

Summe fiir Psi bef. fiir Psi n bef.
Anzahl A A Gesamt bef. bef. n bef. |Psi A Au A Au
Bef.-Flache m?2 m? - m? m2 |- m? m? m? m?
Dach C 1 366 366 j 366 0| 1,00 366 366 0 0
Grlindach 1 0 j 0 0| 0,50 0 0 0 0
bef. Flachen 1 0 j 0 0| 0,75 0 0 0 0
Terrasse 1 0 j 0 0] 0,75 0 0 0 0
Grinflache 1 0 0 n 0 0] 0,10 0 0] 0 0
366 0 366 366 0 0
Gesamtflache 366 =AEDb =AE,nb
1,00 0,00
366 o.k Psim,b Psi m,nb
= A E,k = Kontrolle
0,0366
=Au
ha
Wiederkehrzeit Rasterfeld:
Jahre Spalte: 15, Zeile: 40 48356 Nordwalde
T=2 fA fz D r
(n=10,5) - - min l(s*ha)
1,00 1,20 5 210,0
1,00 1,20 10 161,7
1,00 1,20 15  133,3
Berechnung der Abflussmenge:
FlachengrofRe Ared ha 0,0366
relevante Regenspende q i/(s*ha) 210
Abfluss Grundstiick Q Iis 8
17.11.2021 Hydraulik Abfluss Dach C Seite 1




PK Regenwassermanagement GmbH

Lambertistr. 22b
59229 Ahlen - Dolberg
Tel. 02388 /301 097 -0
Fax 02388 /301 097 - 9
www. pk-rwm.de

Hydraulische Berechnung
Bemessung Regenrickhalteraume nach DWA A 117

BahnhofstraRe / WehrstraRe

103875-E02-1

Abfluss Restflachen

PLANUNG ] UND KONZEPTE

O

Regenwassermanagement

48356 Nordwalde

Summe fiir Psi bef. fur Psi n bef.
Anzahl A A Gesamt bef. bef. n bef. |Psi A Au A Au
Bef.-Flache m? m?2 - m? m2 |- m?2 m?2 m? m?
anschlie3bat 1 1934 1934 j 1934 0| 1,001 1934 1934 0 0
Griindach 1 j 0 0| 0,50 0 0 0 0
bef. Flachen 1 i 0 0| 0,75 0 0 0 0
Terrasse 1 j 0 0| 0,75 0 0 0 0
Griinflache 1 0 n 0 0| 0,10 0 0 0 0
1934 0 1934 1934 0 0]
Gesamtflache 1934 =AEb =AE,nb
1,00 0,00
1934 o.k Psim,b Psi m,nb
= A E,k = Kontrolle
0,1934
=Au
ha
Wiederkehrzeit Rasterfeld:
Jahre Spalte: 15, Zeile: 40 48356 Nordwalde
T=2 fA fz D r
(n=0,5) - - min l/(s*ha)
1,00 1,20 210,0
1,00 1,20 161,7
1,00 1,20 133,3
Berechnung der Abflussmenge:
Flachengréfe Ared ha 0,1934
relevante Regenspende q l/(s*ha) 210
Abfluss Grundstiick Q Iis 41
17.11.2021 Hydraulik Abfluss Restflachen Seite 1




PLANUNG [l UND KONZEPTE

O

Regenwassermanagement

PK Regenwassermanagement GmbH
Lambertistr. 22b

59229 Ahlen - Dolberg

Tel. 02388 /301 097 -0

Fax 02388 /301097 -9

NRERICIATIE S Hydraulische Berechnung

Bemessung Regenriickhalteraume nach DWA A 117

BahnhofstraBe / WehrstraRe 48356 Nordwalde

103875-E03-1

Summe fur Psi bef. fiir Psi n bef.
Anzahl A A Gesamt bef. bef. n bef. |Psi A Au A Au
Bef.-Flache m? m?2 - m?2 m? |- m? m?2 m?2 m?2
Ages 1 0 0 i 0 0| 1,00 0 0 0 0
Fahrbahn 1 652 652 i 652 0| 0,75 652 489 0] 0
Griindach 1 88 88 j 88 0| 0,50 88 44 0] 0
Dach 1 327 327 i 327 0| 0,20 327 294 0 0
Grinflache 1 0 0 n 0 0| 0,10 0 0 0 0
1067 0 1067 827 0 0
Gesamtfliche 1067 =AEb =AE,nb
0,78 0,00
1067 o.k Psim,b Psi m,nb
= A E,k =Kontrolle
starre 12,24 1,00 1,20 0,0827 98,67
Drossel QDr= fA fZ =Au =qdrru
I/s - - ha l/(s*ha)
Wiederkehrzeit Rasterfeld:
Jahre Spalte: 15, Zeile: 40 48356 Nordwalde
T =100 fA fz D r qdr,r,u r-qdr,r,u VS, U
(n=0,01) - - min ¥(s*ha) l/(s*ha) I/(s*ha) m3/ha

1,00 1,20 5 4833 98,67 384,63 138,47
1,00 1,20 10 356,7 98,67 258,03 185,78
1,00 1,20 15 2933 98,67 194,63 210,20
1,00 1,20 20 25833 98,67 154,63 222,66
1,00 1,20 30 202,8 98,67 104,13 224,91
1,00 1,20 45 1611 98,67 62,43 202,26
1,00 1,20 60 136,1 98,67 3743 161,69

1,00 1,20 90 99,3 98,67 0,63 4,06
1,00 1,20 120 79,4 98,67 0,00 0,00
1,00 1,20 180 58,0 98,67 0,00 0,00
1,00 120 240 46,4 98,67 0,00 0,00
1,00 1,20 360 33,8 98,67 0,00 0,00
1,00 1,20 540 24,7 98,67 0,00 0,00
1,00 1,20 720 19,7 98,67 0,00 0,00
1,00 1,20 1080 14,4 98,67 0,00 0,00
1,00 1,20 1440 11,5 98,67 0,00 0,00
1,00 1,20 2880 6,5 98,67 0,00 0,00
1,00 1,20 4320 47 98,67 0,00 0,00

Maximalwert 224,91
VR= 18,61 m?

tE= 0.4 h

31.01.2022 Hydraulik Speicher A Seite 1




PK Regenwassermanagement GmbH PLANUNG Jj UND KONZEPTE
Lambertistr. 22b

59229 Ahlen - Dolberg

Tel. 02388 /301097 -0 Regenwassermanagement

Fax 02388 /301 097 - 9

www.pk-rwm.de Hydraulische Berechnung

Bemessung Regenriickhalterdume nach DWA A 117

BahnhofstraBe / WehrstralRe 48356 Nordwalde

103875-E03-1

[Abflussleistung |

[Abfluss [ Qab | s |  12,24]starre Drossel

Speicher:

Porenvolumen Speichermaterial | 48,5%

[Muldenvolumen/zusatzl. | v [ m® | 0,00] 18,77 m® VR ges = V Mulde + V Speicher
Lange L m 18,00

Breite B m 2,50 VR gesamt
Hohe h m 0,80 18,77 m?
Boschungswinkel o ° 90,00

Bdschungsneigung BN 1: 0,00

d Breite / Seite dB m 0,00

Breite Sohle Bso m 2,50

Lange Sohle Lso m 18,00

Flache oben A m? 45,00

Volumen V Sp m? 36,00

31.01.2022 Hydraulik Speicher A Seite 2



PK Regenwassermanagement GmbH

Lambertistr. 22b

59229 Ahlen - Dolberg
Tel. 02388 / 301 097 - 0
Fax 02388 /301 097 - 9

www.pk-rwm.de

Hydraulische Berechnung
Bemessung Regenrickhalteraume nach DWA A 117

BahnhofstraRe / WehrstraRe

103875-£03-1

PLANUNG [l UND KONZEPTE

O

Regenwassermanagement

48356 Nordwalde

Summe fiir Psi bef. fuir Psi n bef.
Anzahl A A Gesamt bef. bef. n bef. |Psi A Au A Au
Bef.-Flache m? m? - m?2 m? |- m? m?2 m? m?
Ages 1 0 0 j 0 0| 1,00 0 0 0 0
Fahrbahn 1 1380 1380 j 1380 0l 0,75f 1380 1035 0 0
Griindach 1 480 480 i 480 0} 0,50 480 240 0 0
Dach B 1 366 366 i 366 0} 0,90 366 329 0 0
Dach C 1 376 376 j 376 0} 0,90 376 338 0 0
2602 0 2602 1943 0 0
Gesamtflache 2602 =AEb =AEnb
0,75 0,00
2602 ok Psi m,b Psi m,nb
=A E,k = Kontrolle
28,76 1,00 1,20 0,1943 98,67
QDr= fA fz =Au =qdrnru
/s - - ha l/(s*ha)
Wiederkehrzeit Rasterfeld:
Jahre Spalte: 15, Zeile: 40 48356 Nordwalde
T=100 fA fz D r qdr,r,u r-gdr,r,u VS,U
(n=0,01) - - min l/(s*ha) l/(s*ha) /(s*ha) m3/ha
1,00 1,20 5 483,3 98,67 384,63 13847
1,00 1,20 10 356,7 98,67 258,03 185,78
1,00 1,20 15 293,3 98,67 194,63 210,20
1,00 1,20 20 253,3 98,67 154,63 222,66
1,00 1,20 30 202,8 98,67 104,13 224,91
1,00 1,20 45 1611 98,67 62,43 202,26
1,00 1,20 60 136,1 98,67 37,43 161,69
1,00 1,20 90 99,3 98,67 0,63 4,06
1,00 1,20 120 79,4 98,67 0,00 0,00
1,00 1,20 180 58,0 98,67 0,00 0,00
1,00 1,20 240 46,4 98,67 0,00 0,00
1,00 1,20 360 33,8 98,67 0,00 0,00
1,00 1,20 540 24,7 98,67 0,00 0,00
1,00 1,20 720 19,7 98,67 0,00 0,00
1,00 1,20 1080 14,4 98,67 0,00 0,00
1,00 1,20 1440 11,5 98,67 0,00 0,00
1,00 1,20 2880 6,5 98,67 0,00 0,00
1,00 1,20 4320 4,7 98,67 0,00 0,00
Maximalwert 224,91
VR= 43,70 m*
tE= 0,4 h
31.01.2022 Hydraulik Speicher B Seite 1




PK Regenwassermanagement GmbH PLANUNG Jlj UND KONZEPTE
Lambertistr. 22b

59229 Ahlen - Dolberg

Tel. 02388 /301 097 - 0 Regenwassermanagement

Fax 02388 /301 097 - 9

ek de Hydraulische Berechnung

Bemessung Regenriickhalterdume nach DWA A 117

BahnhofstraBe / WehrstraRRe 48356 Nordwalde

103875-E03-1

[Abflussleistung ]

[Abfluss [ Qab | s |  28,76|starre Drossel

Speicher:

Porenvolumen Speichermaterial | 48,5%

[Muldenvolumen/zusatzl. | v | m® | 0,00| 46,74 m* VR ges = V Mulde + V Speicher
Lange L m 22,00

Breite B m 5,20 VR gesamt
Hbhe h m 0,80 46,74 m®
Boschungswinkel o ° 90,00

Béschungsneigung BN 1: 0,00

d Breite / Seite dB m 0,00

Breite Sohle Bso m 5,20

Lange Sohle L.so m 22,00

Flache oben A m?2 114,40

Volumen V Sp m? 91,52

31.01.2022 Hydraulik Speicher B Seite 2



